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Fotodokumentation ausgewählter sichtbarer Schadstellen und Beeinträchtigungen
Stand 061 2020

Überlaufende Grundleitungen im Keller
bei stärkeren Regenfällen

Fehlende Geruchsverschlüsse in Bodeneinläufen
Geruchemission in Beratungsraum Mensa verteilt
durch Klimaanlaoe

Gerissene Fliesen in vielen Sanitärräumen

Schäden an Tüzargen in Sanitärräumen Hohlräume unter Fliesen bis hin zur großflächigen
Ablösung
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I Beratunosraum. Achiv I
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I einer Raumhälfte 
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